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RICONOSCIMENTI UFFICIALI MINISTERI

ITALIANI:

- Legge 1086 71 con D.M. 27/11,82 n. 22913 “Prove sui
materiali da costruzione”.

- 0.M. 09/11/99 “Certificazione CE per le unitd da diporto”.

- D.M. 04,08/94 “Certificazione CEE sulle macchine”,

- Notifica n. 757890 del 15/12/98 "Certificazione CEE per gli
apparecchi a gas”

- D.M. 09/0" 93 “Certificazione CEE in materia di recipienti
semplici a pressione”.

-D.M. 08/07 93 “Centificazione CEE concernente la sicureza
dei giocattoli”

- Incarichi i verifica della sicurezza e conformita dei prodotti
nell'ambito delfa sorveglianza sul mercato e tutela del
consumatore.

- D.M. 02/04 93 "Rilascio di atlestazioni di conformita delle

i dei i degli

edifici e degli impianti”.

- Legge 81884 e D.M. 26/03/85 con aulorizzazione del 21/03/86
“Prove di reazione al fuoco seconda D.M. 26/06/84",

- Legge 818/84 e D.M. 26/03/85 can autorizzazione del 10/07/86
"Prove di resistenza al fuoce secando Circolare n. 91 del
14/09/61",

- Legge 81854 e D.M. 26 03/85 con autorizzazione del 03/07/92
"Prave di resistenza al fuoco secondo Circolare n. 7 del
07/04/91 norma CNVVF/CCI UNI 9723".

*Legoge 818/84 e D.M. 26/03/85 con auterizzaziane del 12/04/88
“Prave su estintori d'incendio portatili secondo D.M.

w20/12.82"

~Legge 46/82 con D-M. 09/10/85 “Immissione nell'albo dei
laboratori autorizzati a svolgere ricerche di carattere applicativo
a favore delle piccole e medie industrie”.

=Protocallo n, 116 del 27 07 87 “Iserizione allo Schedario
Anagrafe Nazionale delle ricerche con codice N.E0480YSY",

- Decreto 24/05/02 “Certificazione CE di rispondenza della
conformita delle attrezzature a pressione”.

- Decreto 14/02/02 “Certificazione CE di conformita in materia
di ione acustica i per ine e .

- Decreta 05/02/02 “Esecuzione delle procedure di valutazione
della conformitd dell'equipaggiamento marittima”.

- G.U.R.L n. 236 del 07/10/04 “Certificazione CE sugli
ascensori”.

- Nolifica per le atlivita di attestazione della conformita alle
norme armonizzate della Direttiva 89/106 sui prodotti da
costruzions.

ENTI TERZI:

- SINCERT: Acwreditamenti n. 057A def 18,12 00 “Organismo
di certilicazione di sisterni di gestione per la qualita” e n. 0828
def 12.04/06 “Organismo di certificazione di prodotto™.

- SIT: Centro multisede n. 20 (Bellaria - Pomezia) per grandeze
termometriche ed elettriche,

- ICIM: “Prove di laboratorio nell’ambito depli schemi di
Certificazione di Prodotto”.

- IMQ: “Prove di laboratorio nell'ambito degli schemi di
Certificazione di Prodotto per canne fumarie”.

- UNCSAAL: Riconoscimento del 26 03/85 “Laboratario per le
prove di certificazione UNCSAAL su serramenti e facciate
cantinue”.

- IMQ-UNI: “Prove di laboratorio nell'ambito degli schemi di
Certificazione di Prodotta per termocaminetti a legna con
fluido a circolazione forzata™

=~ CSI-UNI: “Prove di laboratorio in ambite degli schemi di

_ Centificazione di Prodotto per serramenti esterni”.

- KEYMARK per isolanti termici: “Misure di conduttivitd termica
per materiali isolanti”.

- IFT: “Prove di laboratorio e sarveglianza in azienda nell'ambito

" degli schemi di Cerlificazione di Prodotio per porte, finestre,

~ chiusure oscuranti {antieffrazione) e serramenti”.

- EFSG: “Prove di laboratorio su casseforti € altri mezzt di

Tustodia”

- AEMOR: " e defla ita ai fini della

1 CE per alcuni prodotti inerenti la direttiva prodotti da
castruzione”.

- VTT-Finlandia: "Valutazione della conformita ai fini della
marcatura GE per alcuni prodatti inerenti la direttiva prodotti
da costruzione”,

- C.C.L.LAA. Rimini: 28/01/04 “Veritica periodica dell affidabilila
metrologica di strumenti metrici in materia i commercio”.

PARTECIPAZIONI ASSOCIATIVE:

- AlA; Associazione Maliana di Acustica.

- AICARR: Associazione Italiana Cendizionamento dell’Aria
Riscaldamento Relrigerazione.

- AICQ: Associazione ltaliana per la Qualita.

- AIPnD: Associazione Italiana Prove non Distruttive.

- ALIF: Associazioni Laboratori llaliani Fuoco.

- ALPI: Associazione Laboratori di Prova Indipendenli.

- ASHRAE: American Society of Healing, Refrigerating and
AirConditioning Engineers Inc

- ASTM: American Saciety far Testing and Materials.

- ATIG: Associazione Tecnica ltaliana del Gas.

- CTE: Collegio dei Tecnici della Industrializzazione Edilizia,

- CTI: Comitata Termotecnica Italiana.

- EARMA: European Assaciation of Research Managers and
Administrators.

- EARTO: European Association of Research and
Technology Organisation.

- EGOLF: European Group of Official Laboratories for Fire
Testing.

- UNI: Ente Nazionale ltaliano di Unificazione,
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Il presente Rapporto di Prova & niasciato in base allAccreditamento
n. 0021 concesso dal SINAL.
| risutati del presente Rapporto di Prova si riferiscono solamente al
campiona 50ttoposto a prova.
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RAPPORTO DI PROVA N. 255989

Luogo e data di emissione: Bellaria-Igea Marina - Italia, 10/06/2009

Committente: FRATELLI PIETRELLI S.r.l. - Via XXI* Strada, 18 - 61032 FANO
(PU) - Italia

Data della richiesta della prova: 13/02/2009
Numero e data della commessa: 44042, 16/02/2009
Data del ricevimento del campione: 27/02/2009
Data dell’esecuzione della prova: 27/02/2009

Oggetto della prova: Determinazione del potere fonoisolante di porta secondo le nor-
me UNI EN ISO 140-3:2006 ed UNI EN ISO 717-1:2007

Luogo della prova: Istituto Giordano S.p.A. - Blocco 3 - Via Verga, 19 - 47043 Gat-
teo (FC) - Italia

Provenienza del campione: campionato e fornito dal Committente

Identificazione del campione in accettazione: n. 2009/0398/D

Denominazione del campione*.

Il campione sottoposto a prova é denominato “GALILEO 2.
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------ Curva di riferimento

Il Presidente o
I’ Amministratore Delegato

Dott. Ing. Vincenzo Iommi

Il Resp
Tecnico




